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Znak : RG 7020/2/ RB/ 07 Wykonawcy bioracy udziat
W postepowaniu”

Dot: Przetargn na ,Budowa si
2 przylaczami w m. Chinéw|”.

i wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy PZP Zamawisjacy modyfikuje trei¢ Specyfikadii
Tstotnych Warunkow Zamowienia w zakresie opisu przedmiotu zamowienia tj. Zamawiajacy
niniejszym pismem zmienia wymagania techniczne dotyczace przepompowni w zakresie:
~ przepompownia przydomowa powinna byé wyposazona w prowadnice i szybkozlacze
dla pompy oraz wyposazona zgodnie z zataczonym rysunkiem,
~  studzienki przepompowni musza byé wykonane z dnem jako monolit (z nadstawka)
~ przepompownic strefowe i przydomowe musza posiadaé Aprobaty techniczne na
“Zbiornikowe przepompownie ciekow”

Wykonawey bioracy udziat w postepowaniu.
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